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Schede tecniche - FAQ

Come mai i valori limite delle trasmittanze presenti nella sezione "Verifica
trasmittanze limite" non corrispondono con quelle riportate nell'Appendice A del
Decreto "Requisiti Minimi"?

I valori di trasmittanza riportati nell'Appendice A del Decreto "Requisiti Minimi" del
26-06-2015, fanno riferimento alle trasmittanze che devono essere applicate per la
modellazione dell'edificio di riferimento, chiaramente questa operazione viene effettuata in
automatico dal software.

I valori limite di trasmittanza limite che bisogna utilizzare per la verifica degli elementi
disperdenti sono quelli riportati nell'Appendice B del medesimo Decreto.

NOTA: Si ricorda che la verifica degli elementi disperdenti è necessaria solo per gli
interventi di ristrutturazione di 2° livello e di riqualificazione energetica dell'involucro

NOTA 2: 2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non
climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della
struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato
e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.


